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	序号
	标的物名称
	规格/型号
	维修内容
	验收标准
	单位
	数量

	1
	调温除湿机
	YCTW-20F
	现状：设备启动异常，报警描述为设备低压保护，压缩机故障报警，化霜温度探头故障。
预计维修内容：
1.设备掉压有漏点，需要查漏、保压、焊接。
2.化霜传感器温度探头更换。
3.风机检查维修。
4.填充制冷剂（R22）。
	设备外观完好，可按照设定温度稳定运行，无异常报警。
	台
	1

	2
	风冷自动调温型除湿机
	CCTW-20D
	现状：控制按键无反应，无法进入系统，无法操作设备。
维修内容：
1.对系统进行全面检测。
2.对问题部件进行更换。
	系统可正常进入，硬件正常运行。
	台
	3

	3
	舒适性吊顶空调
	AH50
	现状：运行时箱体内部异响，出口无风。
维修内容：1.维修4台吊顶空调风机（卧式，4kW）。
	验收标准：1.无异响。
2.出风口正常出风。
	台
	4

	4
	工业用空调除湿设备
	除湿量10kg/h
	现状：试运行时4台除湿机显示屏压缩机保护闪烁。2号除湿机开机时出风口为冷风，故障代码表显示压缩机保护闪烁为系统故障。出风口出冷风为压缩机故障
维修内容：1.维修4台除湿机压缩机并充制冷剂。
	验收标准：1、显示屏无故障代码。
2.出风口无冷风
	台
	4



